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RIESGOS ESPECIALES



Tipo de Riesgo 

En este tipo de recintos, la protección ha 

de considerarse en tres vertientes:

•	 Protección de las personas que pu-

dieran encontrarse en el recinto. 

•	 Protección de los equipos y de la in-

formación que contienen.

•	 Protección integral del edificio al 

evitar daños que puedan propagarse 

y afectar a la estructura.

El riesgo considerado, según normativa es:

1.-  Ordinario clase A: “fuego de mate-

riales, tales como madera, tejido, papel, 

caucho y algunos plásticos, entre los que 

se encuentran los que conforman las cel-

das” - para casos en los que la corriente 

eléctrica se corta en el momento de la 

detección.

2.- A+  (UNE e ISO) o C (NFPA): Riesgo 

eléctrico, si sigue existiendo corriente 

tras la detección.

FACTOR NRI

probabilidad de 
inicio de incendio

x
consecuencias

protección mediante inundación total

Los Centros de Protección de Datos 

(CPD’s) son puntos estratégicos en cual-

quier organización. En ellos se almacena 

toda la información de una corporación, lo 

que supone uno de sus mayores activos.

En caso de incendio, los daños no se 

valoran únicamente por el valor material 

de los equipos, sino que la pérdida es 

notablemente mayor cuando tomamos en 

consideración la reacción en cadena que 

se produce: 

•	 Pérdida de la información almacena-

da, muchas veces irrecuperable. 

•	 Paros en la producción hasta que se 

recupere el correcto funcionamiento 

del sistema. 

•	 Pérdidas ocasionadas como resulta-

do del tiempo invertido en volver a 

reunir dicha información. 

Los CPD’s se consideran espacios o re-

cintos ocupables, en los que podría en-

trar personal autorizado, factor a tener 

en cuenta a la hora de elegir el agente 

extintor más adecuado.



ESPECIAL

 ATENCIÓN 

Hay que tener en cuenta que 

la inmensa mayoría de los 

CPD’s, sobre todo los que tie-

nen un tamaño considerable, 

cuentan con suelo técnico y  

falso techo. 

Por ambos discurre el ca-

bleado, tanto eléctrico como 

de información, y han de ser 

protegidos por ser espacios 

cuya inspección visual y man-

tenimiento es limitado, siendo 

posibles focos de incendio.

Focos de incendio 

Como accidente, un incendio se entiende como el inicio del mismo y su inmediata pro-

pagación. Ahora bien, teniendo en cuenta que el comburente (aire) se encuentra siempre 

presente y que la reacción en cadena es consecuencia del incendio, las condiciones 

básicas que provocarán el inicio del mismo son: el combustible y la energía de acti-

vación; por tanto, y tomando todo lo anterior en 

consideración, para evaluar el riesgo de incendio 

hay que sopesar la probabilidad de que coexistan 

en el mismo espacio, tiempo y con la suficiente 

intensidad, el combustible y el foco de ignición. 

Las acciones de obra o reforma que pudieran llevarse a cabo en la sala y que implican 

peligrosidad, tales como operaciones de soldadura, tránsito de vehículos o máquinas a 

motor de combustión, representan unos de los factores con mayor riesgo.

FACTORES INTERNOS

Chispas debidas a interruptores

Cortocircuitos

Sobrecargas

Electricidad estática

FACTORES EXTERNOS

Suciedad

Instalaciones que generen calor

Rayos solares

Condiciones térmicas ambientales

La prevención de incendios se centra en la 
eliminación de uno de estos factores

Las principales causas por las que se puede producir un incendio en instalaciones de 

este tipo son:



Criterios de diseño
RECOMENDACIONES SEGÚN TAMAÑO

El tamaño de los espacios a proteger es un 

factor de suma importancia, como también 

lo es la localización de los cilindros respecto 

de éstos. Ambos influirán tanto en la presión 

de almacenamiento como en la elección del 

tipo de agente.

Pequeños CPD’s 	
•	  INERT-SIEXTM

•	  SIEX-HCTM 227
•	  SIEX-NCTM 1230

CPD’s medianos
•	 INERT-SIEXTM

•	 INERT-SIEXTM CONSTANT FLOW 
TECHNOLOGY

•	 SIEX-HCTM 227 S-FLOW

CPD’s de grandes dimensiones 
•	 INERT-SIEXTM

DIRECCIONALES Y RESERVA

Si contamos con varias salas cuyo riesgo de 

sufrir un incendio simultáneamente sea bajo, 

puede resultar interesante diseñar el sistema 

para el más desfavorable. Mediante el uso 

de válvulas direccionales a partir de una 

única batería dimensionada para ese riesgo, 

quedarán todos protegidos.

Este sistema es compatible con la disposi-

ción de baterías de reserva. En muchos ca-

sos, puede ser de gran interés contar con 

la disposición de agente reserva para poder 

garantizar la protección durante la recarga 

y/o retimbrado del sistema principal. 

La reserva consistirá en la misma canti-

dad de gas calculada para la protección 

del recinto. Cuando se requiera una protec-

ción ininterrumpida, tanto el abastecimien-

to de agente principal como el de reserva 

deberán estar conectados permanentemente 

a la tubería de distribución y dispuestos de 

manera que resulte sencillo el intercambio.

SIEX S-FLOW 

Gracias al almacenamiento del gas HC-227 

a presiones comprendidas entre los 50 y 60 

bar logramos garantizar la descarga del gas 

a distancias que con una presión inferior 

sería impensable. Amplía la posibilidad de 

válvulas direccionales, ahorrando en canti-

dad de gas, sistemas de almacenamiento y 

espacio.

NEW

NÚMERO DE CILINDROS Y 

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO 

QUE REQUIERE.

PRESIÓN DEL AGENTE SEGÚN 

LA LONGITUD, DIÁMETROS Y 

RECORRIDOS DE LA TUBERÍA.

TIPO DE DIFUSORES EN FUNCIÓN DEL 

CAUDAL, DISTRIBUCIÓN, RADIALES O 

180º, ETC.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

CON O SIN DIRECCIONALES, 

RESERVA, DISPOSICIÓN DE LAS 

BATERÍAS…

esquema de  
batería de cilindros 

CONSIDERACIONES GENERALES

La manera más efectiva de protección para 

espacios de esta tipología es la INUNDA-

CIÓN TOTAL (siempre que se garantice su 

estanqueidad), consistente en la descarga de 

un agente extintor en el recinto hasta alcan-

zar una concentración que garantice la elimi-

nación del foco de incendio y de su posible 

propagación

Controlar la presión y la cantidad del agente 

es un factor de especial relevancia, por ello 

todas las normativas contienen artículos re-

ferentes a este concepto. Para facilitar esta 

función y eliminar el factor humano, esencial 

si se realiza de manera visual, se utilizan 

presostatos y sistemas de pesaje. Ambos 

transmiten señal a la centralita en caso de 

detectar descarga o pérdida de presión. 

Tras el estudio tanto de las características 

del espacio a proteger, del tipo de agente y 

de los cilindros que lo contendrán, se puede 

optar por dos posibles localizaciones para 

estos últimos:
•	 Lo más cerca posible del riesgo a pro-

teger, en caso de disponer de espacio 
en él o de que no se hubiera previsto un 
local para ellos.

•	 En un local expresamente previsto para  
su ubicación, pudiendo estar éste más 

alejado. 

CONSIDERACIONES DERIVADAS DEL PROPIO CPD
El sistema de protección a elegir, igual que el agente, depende en gran medida de las dimensiones, configuración y 
disposición del propio CPD: 



Como empresa líder del mercado, contamos con una amplia variedad de agentes extin-

tores y de sistemas que posibilitan su aplicación atendiendo a las múltiples necesidades 

de los espacios arquitectónicos actuales. Se caracterizan por:

RESPUESTA RÁPIDA

NO TÓXICOS

CERO RESIDUOS

NO CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD

Se obtienen de la atmósfera

Agente económico

Excelente visibilidad de evacuación

Químicamente neutro

Presiones de almacenaje de 
150, 200 y 300 bar.

Largos recorridos de tuberías.

óptimo para zonas ocupadas. 

no reduce el oxígeno

incrementa el margen de seguridad

alto poder de extinción

almacenamiento desde 24 a 60 bar.

no corrosivo con materiales 
eléctricos y electrónicos

Gama de equipos con gases ecológicos. 

Economizan la instalación y son de fácil 

adquisición:

SIEX-HCTM 227 destaca por su poliva-

lencia, proporcionando una extinción 

inocua para equipos y personas en 

riesgos de cualquier tamaño, espe-

cialmente adecuado para CPD´s. Es 

un sistema de comportamiento muy 

estable, seguro tras largos periodos 

sin uso y limpio, que no daña estos 

delicados equipos.

IG-01- Argón.

IG-55- Argón y Nitrógeno al 50%.

IG-100- Nitrógeno.

IG-541- 52% Nitrógeno +40% Argón +8% CO2.

Nuestro compromiso  
VARIEDAD DE SISTEMAS

SIEX cuenta con la más amplia gama de 

productos y sistemas para adaptarse a 

las diferentes necesidades tanto en las 

presiones de trabajo como de agentes 

extintores.

PRECIO COMPETITIVO 

La optimización en todos los procesos 

nos hacen ser cada día más competiti-

vos a nivel mundial.

INGENIERÍA ESPECIALIZADA

La alta cualificación del personal ase-

guran el mejor servicio para los clientes 

tanto en el asesoramiento técnico para 

la elección del sistema como en la reso-

lución de cualquier problema que pueda 

surgir tras la instalación. La amplia ex-

periencia y una trayectoria de grandes 

obras exitosas nos avalan.

INNOVACIÓN

A la vanguardia en innovación de cada 

producto que desarrollamos, asegurando 

las características técnicas ofertadas. 

GARANTÍA DE CALIDAD

Todos los productos cumplen con 

las más altas exigencias de calidad 

con homologaciones oficiales de ni-

vel internacional.

Su alta presión permite utilizar largos reco-

rridos de tuberías y válvulas direccionales. 

Los edificios dedicados exclusivamente a 

almacenaje de datos o con varias salas para 

este uso, podrían de esta manera economi-

zar agente extintor y equipos, con el consi-

guiente ahorro económico, de espacio y de 

carga de peso en la estructura del edificio.

SOLUCIONES



C/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquejar
09001 Burgos (SPAIN)

tlfno: +34 947 28 11 08
fax:   +34 947 28 11 12

siex@siex2001.com

www.siex2001.com
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OTROS RIESGOS ESPECIALES PROTEGIDOS POR SIEX:

AEROGENERADORES

GENERADORES ELÉCTRICOS

TRANSFORMADORES

CPD

ENERGÍA SOLAR

OIL AND GAS

TELECOMUNICACIONES

TURBINAS

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

HOTELES

HOSPITALES

INSTALACIONES EDUCATIVAS

INDUSTRIA SIDERÚRGICA

MAQUINARIA - HERRAMIENTA

CABINAS DE PINTURA

CUADROS ELÉCTRICOS

HABITACIONES LIMPIAS

INDUSTRIA IMPRESIÓN

INDUSTRIA MADERERA

PLATAFORMAS OFFSHORE 


